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Trinkwasseruntersuchung - Prüfbericht

Auftraggeber: Stadtgemeinde Bärnbach Berichtsnummer.:
210135-01

Hauptplatz 1
8572 Bärnbach

Probenahmestelle: Lage 1; 13 - Hochbehälter I Schrapfberg nach der UV-Aufbereitung
Entnahmestelle: nach UV-Anlage

Entnahmeart: Schöpfprobe (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006)
Probenahmedatum: 25.01.2021 Probenübernahme am: 26.01.2021

Probenehmer: Weidacher Roman, Wasserlabor
Probentyp: Trinkwasser nach UV Art der Aufbereitung:  UV-Desinfektion

Probennummer: 210135/01 Prüfungszeitraum: von   26.01.2021 bis 27.01.2021

Untersuchungsergebnisse
Spezialuntersuchungen

Parameter Messwert Einheit Messun-
sicherheit Grenzwert Verfahren

Farbe, sensorisch farblos _ ÖN M 6220:2012

Trübung, sensorisch klar _ ÖN M 6220:2012

Geruch, sensorisch geruchlos _ ÖN M 6220:2012

Wassertemperatur (vor Ort) 9,5 °C ± 1,0 IPW: 25 DIN 38404-4:1976

el. Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) 433 µS/cm ± 12 IPW: 2790 ÖNORM EN 27888:1993

el. Leitfähigkeit bei 20°C 390 µS/cm IPW: 2500 ÖNORM EN 27888:1993

Mangan (gesamt, gelöst) < 0,003 mg/l IPW: 0,05 EN ISO 11885:2009

Blei < 3 µg/l PW: 10 EN ISO 11885:2009

Grenzwert:  Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. 
Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung.
[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind; [3] = Unterauftragsvergabe 
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = größer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Gesamtbeurteilung:
Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfüllt.

Graz, am 29.01.2021 Mag. Peter Astner
zeichnungsberechtigt für die Prüfstelle

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter "Probenahmestelle bzw. Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. 
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gültig sind nur Berichte auf Papier, original oder digital unterfertigt bzw. 
vollständige Kopien des Originalberichtes. 
Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.
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